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SPRAWOZDANIE Z BADAN PROBKI WODY DO SPOZYCIA

| Data pobrania / dostarczenia probki wody: 02.07.2024 r.

Il Prébka pobrana przez: p. J. Kaminska PSSE Biatobrzegi
lll Prébka pobrana zgodnie z: PN-EN 1SO 19458:2007; PN-EN 1SO 5667-3:2018-08; PN -ISO 5667-5:2017-10

IV Rodzaj urzadzenia wodnego: wodociag publiczny Biatobrzegi

V Cel badania probki: celem przedtozenia wynikéw jednostce kontrolujgcej (obszar regulowany prawnie)

VI Punkt pobrania probki: Biatobrzeskie Centrum Kultury |,

Koscielna 31 gm. Biatobrzegi

Biate Brzegi”,

kran w tazience

Vil Zleceniodawcaladresat: PSSE Bialobrzegi 26-800 Biatobrzegi ul. Krakowska 28

Wyniki badan fizyko-chemicznych

Wynik Wartos¢ Stwierdzenie
Lp. Parametr Norma / metoda (Niepewnosc)! |[parametryczna® Jednostka zgodnosci?
- - akceptowalna
1. | Metnos¢ A PDCER ISEH 70251 0’260 Zalecany zakres NTU -
2016-09 (£ 24%) wartosci do 1,0
< 5%
T A | PN-EN ISO 7887:2012 (5+21%) mg/!
' rozdziat 7
akceptowalna | akceptowalna -
PB.02.HKL
3. | Zapach N wyd. 1z dn. 18.06.2019 akceptowalny | akceptowalny - -
PB.03.HKL
4. | Smak N wyd. 1 z dn. 18.06.2019 akceptowalny | akceptowalny - -
7,4
pH "o 6,5-9,5 pH
5 A | PN-EN ISO 10523:2012 e 2,27
w temperaturze 23,1 -—- oC
Przewodnos¢ 545
elektryczna wiasciwa (£ 2,9%) 2500 uS/cm
6. |w 25°C? A | PN-EN 27888:1999 seE -
w temperaturze 22,2 - o

(€3]
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Wyniki badan mikrobiologicznych

Wynik Wartosé Stwierdzenie
Lp. Parametr Norma / metoda ko mitoee g
[Niepewnosc]" |parametryczna*| zgodnosci
, . . o 1 Bez
1 OgoI?a liczba mikroorganizmow A |PN-EN 1SO 6222 : 2004 0:4] nieprawidtowych —
w 22°C / 1ml wody ? Zzmian3
> Bakterie grupy coli / 100 ml A PN-EN ISO 9308-1:2014-12 0 0 .
" | wody +A1:2017-04
o . PN-EN ISO 9308-1:2014-12 0
3. | Escherichia coli/ 100 ml wody | A +A1:2017-04 0 -—-
AUTORYZOWAL.: i

* — Wymaganie zgodne z Rozporzgadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)
# - Stwierdzenie zgodnosci wyniku z wymaganiami

A — badanie akredytowane

N — badanie nieakredytowane spetniajace wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

jtk— jednostki tworzgce kolonie

1) — niepewno$¢ rozszerzona (U) przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2. Niepewno$c¢ nie obejmuje etapu pobierania
probek.

2) — korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji wptywu temperatury

3) — zaleca sie, aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczata: 100 jtk / 1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej, 200 jtk / 1ml
w kranie konsumenta

4) — dolna granica zakresu pomiarowego metody

Termin wykonania badan: 02.07.2024r. — 05.07.2024r.

mgr Mat
Dostarczona prébka nie budzi zastrzezen. &
Wyniki badania i zwiazana z nimi niepewnosc odnoszga sie wytgcznie do otrzymanej i badanej probki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badan nie moze by¢ kopiowane inaczej jak tylko w catosci.
Klient ma prawo do zgtoszenia skargi. '
Laboratorium ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu z badan z wytgczeniem informacji dostarczonych
przez Klienta w punktach od | do VII . Informacje te moga wptywacé na waznos$¢ uzyskanych wynikow.

Zleceniobiorca zapewnia bezstronno$¢ i poufnoS¢ zgodnie z obowigzujgca politykg bezstronnosci i poufnosci Powiatowej Stacji
Sanitarno — Epidemiologicznej w Radomiu.

Dane uzyskane od Klienta w trakcie realizacji zlecenia sg traktowane jako informacje poufne.
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