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SPRAWOZDANIE Z BADAN PROBKI WODY DO SPOZYCIA

znak sprawy: HKL.9051.2.998.2025

| Data pobrania / dostarczenia prébki wody: 08.07.2025r.

Il Prébka pobrana przez: p. J. Kamiriska PSSE Biatobrzegi
Ill Prébka pobrana zgodnie z: PN-EN ISO 19458:2007; PN-EN ISO 5667-3:2024-10; PN -ISO 5667-5:2017-10

IV Rodzaj urzadzenia wodnego: wodocigg publiczny Biatobrzegi

‘ (kontrola wewnetrzna)

V Cel badania prébki: celem przediozenia wynikoéw jednostce kontrolujgcej (obszar regulowany prawnie)

VI Punkt pobrania prébki: Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jasia i Matgosi w Biatobrzegach, kran w piwnicy

VIl Zleceniodawca: Gmina Biatobrzegi

Biatobrzegi

ul. Targowicka 1
26-800 Biatobrzegi

Adresat: Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Biatobrzegach

Plac Zygmunta Starego 9
26-800 Biatobrzegi

Wyniki badan fizyko-chemicznych

ul. Rzemieslnicza 30

‘ Wynik Wartos¢ Stwierdzenie
Lp. Parametr Norma / metoda (Niepewnosc)"  |parametryczna* Jednostka 290 dnosci®
. PN-EN ISO 7027-1: < 0,104 akceptowaina
1. | Metnosé ? Zal k NTU -—-
? 2016-09 (0,10224%) | v NS
PN-EN ISO 7887:2012 < 54
PN-EN SO 7887:2012/ (5 £ 21%) mg/l 3
2. |Barwa (Pt) Ap1:2015-06
metoda D akceptowalna | akceptowalna -
PB.02.HKL
3. |Zapach wyd. 1z dn. 18.06.2019 akceptowalny | akceptowalny - -
PB.03.HKL
4. | Smak wyd. 1z dn. 18.06.2019 akceptqwalny akceptowalny - —
oH " o ; 6,5-95 oH
5. PN-EN [ISO 10523:2012 - -
w temperaturze 21,8 - e
Przewodnos¢ 539
elektryczna wtasciwa (£ 2,9%) 2500 pS/cm
6. |w 25°C2 PN-EN 27888:1999 o -
w temperaturze 20,4 - oCc
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. PN-ISO 6332:2001 < 504
7. | Zelazo N PN-!SO 6332:2001/ (50 £ 10%) 200 ug/l e
Ap1:2016-06
e 19
8. |Mangan N | PN-92/C-04590/02 (& 12%) 50 g/l
ASYSTENT
AUTORYZOWAL.: A W -
mgr inz. Afekgamfra Dziadira
Wyniki badan mikrobiologicznych
Wynik Wartos¢ | Stwierdzeni
Lp. Parametr Norma / metoda itk aross | Swwietozenie
[Niepewnosé]" |parametryczna*| zgodnosci #
Ogolna liczba mikroorganizméw _ 21 __ Bex
1. w 22°C / 1ml wody A | PN-EN ISO 6222 : 2004 [15:29] nlepraw_ldk;;/vych —
Zmian
5 Bakterie grupy coli / 100 ml A PN-EN ISO 9308-1:2014-12 0 0 N
* | wody +A1:2017-04 :
_ . PN-EN ISO 9308-1:2014-12 0
3. | Escherichia coli/ 100 mlwody |A +A1:2017-04 . 0 -
STARSZY ASYSTENT
AUTORYZOWAL : ‘
mgr inZ. Pawef Grzebula

- Wymaganie zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

- Badanie wykonane wediug normy wycofanej z katalogu Polskich Norm
# - Stwierdzenie zgodnosci wyniku z wymaganiami.

A — badanie akredytowane

N — badanie nieakredytowane speiniajgce wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

jtk — jednostki tworzace kolonie

1) — nispewno$¢ rozszerzona (U) przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2. Niepewno$é nie obejmuije etapu pobierania
prébek.

2) — korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji wptywu temperatury

3) — zaleca sig, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata: 100 jtk / 1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej, 200 jtk /7 1ml
w kranie konsumenta

4) — dolna granica zakresu pomiarowego metody

Termin wykonania badan: 08.07.2025r.- 11.07.2025r.

ZatW|erdZII

Dostarczona prébka nie budzi zastrzezer.

Wyniki badania i zwigzana z nimi niepewno$¢ odnoszg sie wylgcznie do otrzymanej i badanej probki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badan nie moze by¢ kopiowane inaczej jak tylko w catosci.

Klient ma prawo do zgtoszenia skargi.

Laboratorium ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu z badari z wytgczeniem informacii dostarczonych
przez Klienta w punktach od | do VII . Informacje te mogg wptywaé na wazno$é uzyskanych wynikéw.

Zleceniobiorca zapewnia bezstronno$¢ i poufnosé zgodnie z obowigzujgcg polityka bezstronnosci i poufnoscn Powiatowe] Stacji
Sanitarno — Epidemiologicznej w Radomiu. .

Dane uzyskane od Klienta w trakcie realizacji zlecenia sg traktowane jako informacje poufne.
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