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Siedlce, dnia: 04.09.2025

SPRAWOZDANIE Z BADAN LBW.932/2.2025 (Znak sprawy: LBW.9052.2.563.2025)

Nazwa i adres klienta: Gmina Bialobrzegi, Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Bialobrzegi; Odb. : Zaklad Wodociagéw.i Kanalizacji
w Bialobrzegach, ul. RzemieInicza 30, 26-800 Bialobrzegi .

Podstawa badai: Zlecenie na badanie wody z dnia 18.08.2025

Rodzaj probek: Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Miejsce pobrania probek: Waod. publ. Bialobfzegi; ul. RzemiesInicza 30, 26-800 Bialobrzegi

Data pobrania probek: 18.08.2025

Probki pobrat: Pracownik PSSE w Bialobrzegach

Metoda pobierania probek PN-ISO 5667-5:2017-10

Nr protokohu pobrania prébek: HKN.3210:1.2.2025

Data przyjecia probek 18.08.2025

Data rozpoczgcia i zakoficzenia badan  18.08.-03.09.2025

Inne informacje dotyczace probek Stan probki (ek) nie budzi zastrzeieﬁ

Cel badania Przedlozenie wynik(ﬁv jednbstkom nadzorujacym (obszar regulowany praWnie)

Informacje dot. daty, godziny, miejsca i punktu pobrania prébki sq zgodne z danymi podanymi przez Zleceniodawce. W niniejszym sprawozdaniu wyniki badar i
stwierdzanie zgodnosci ze specyfikacjq (jesli dotyczy) odnoszg si¢ wylqeznie do otrzymanej i badanej probki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za
informacje podane przez Zleceniodawce. Klienta poinformowano o wlasciwym sposobie pobrania prébki i o jego wplywie na waznosé wyniku. Laboratorium
podaje niepewnos$é dla wynikéw, ktdre po uwzglednieniu niepewnosci zawierajg wariosé parameirycing (dia okreslenia ich miarodajnosci). Nzepewnosc wyniku
badania nie uwzglegdnia niepewnosci zwigzanej z pobieraniem prébki.

Bez pisemnej zgody Kierownika OL sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej niz w catosci.

Opis i identyfikacja prébki:

Nr probki Godz. pobr. Ozn. klienta ~ Rodzaj probki i punkt pobrania

932/z- 08:00 Bia-01 Stacja Uzdatniania Wody Bialobrzegi - woda uzdatniona podawana do sieci

Akt prawny: Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294)

2. Wyniki badan fizykochemicznych = ' T . ‘ Legenda: "-" - nie badano
] : _ N Sk, vyt
Lp. Wskaznik, metodyka : s 4 Jm umer probki, wynik
) 932/z
1 |1, 2 dichloroetan pg/l <0,25-

PB-33- AIwyd 2 zdn. 12.09.2019

i Wartosc parametryczna 3,0 ug/l .
2 |Antymon pg/l <15

) PN-EN ISO 15586:2005 [ )
Metoda: ETAAS

Warto$¢ parametryczna: 5,0 pg/l

3 |Benzen ug/! <02

PN-ISO 11423-1:2002

Warto$¢ parametryczna:: 1,0 pg/l

4 |Bromodichlorometan _ ' mg/l . < 0,005

PB-17-Al wyd. 3 z dn.12.09.2019 ’

Warto$¢ parametryczna: 0,015 mg/l

5 |Chrom . ' pg/! <5,0

PN-EN ISO 15586:2005 '

Metoda: ETAAS

Wartos¢ parametryczna: 50 pg/l
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Glin- (Al)

PN-EN ISO 15586:2005

Metoda: ETAAS

Warto$¢ paré:hetryczna: 200 pg/t

Ha/l

Kadm
PN-EN ISO 15586:2005
Metoda: ETAAS

g/t

<0,2

Wartosé péralhetryczna: 5,0 ug/t
Miedz B

PN-ISO 8288:2002

Metoda: FAAS

Wartosé pafametryézna: 2,0 mg/l

mg/l

< 0,10

Nikiel

PN-EN ISO 15586:2005
Metoda: ETAAS

Warto$¢ parametryczna: 20 pg/l

ug/l

<4,0

10

Otow

PN-EN ISO 15586:2005
Metoda: ETAAS

Warto$¢é parametryczna: 10 pg/l

g/l

<10

11

Selen

PN-EN ISO. 15586:2005
Metoda: ETAAS

Warto$¢ parametryczna: 10 pg/l

ug/l

<3,0

12

Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu (***)
PB-33-Al wyd. 2 z dn. 12.09.2019
Warto§¢ parametryczna: 10 pg/l

pg/l

<1,0

13

Séd

- [PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009

Metoda: FAAS
Warto$¢ parametryczna: 200 mg/l

mg/|

14

Trichlorometan (chloroform)
PB-17-Al wyd. 3 z dn.12.09.2019
Warto$¢ parametryczna: 0,030mg/1

mg/I

< 0,005

15

Trihalometany - ogélem (suma THM) (**)

" |PB-17-Al wyd. 3z dn.12.09.2019

Warto$¢ parametryczna: 100 pg/l

Mg/l

<5

"B" .. badania poza zakresem akredytacji PCA nr AB 565; (#) - norma archiwalna; "< liczba" - wynik ponizej granicy oznaczalnosci,
(**) Suma THM obliczana jest wedfug hastepujacych zasad:

1. Wartosci poszczegdinych THM-0w ponizej granicy oznaczalnosci przyjmowane éa Jako wartosci zerowe.

2. Jesli wszystkie wartosci poszczegdinych THM-0w sg ponizej granicy oznaczalnosci przyjmuje sig, Ze suma THM jest mniejsza niz 5 pg/l.

(***) Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu obliczana jest wedfug nastepujacych zasad:
1.Wartosci ponizej granicy oznaczalnosci przyjinowane sg jako wartosci zerowe.

2. Jesii wartosci trichloroetenu i tetrachloroetenu sg ponizej granicy oznaczalnosci przyjmuje sig, Ze ich suma jest mniejsza niz 1ugy/l.
Autoryzowal wyniki:

tadat benzenu, VOC,
THM. metali
g inz. Leszek Bednarzak
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