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Siedlce, dnia: 06.05.2026

SPRAWOZDANIE Z BADAN LBW.347/2.2026  (Znak sprawy: LBW.9052.2.198.2026)

Nazwa i adres klienta: Miasto i Gmina Bialobrzegi, Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Bialobrzegi, Odblorca ZWiK w
Bialobrzegach ul. RzemiesInicza 30, 26-800 Bialobrzegi - 1
Podstawa badan: Zlecenie na badanie wody z dnia 13.04.2026 |
Rodzaj probek: Waoda przeznaczona do spozycia przez ludzi f &
Migjsce pobrania probek: Wodociag publiczny Bialobrzegi, ul. Gléwna 4, Brzezce gm. Bialobrzegi | i
Data pobrania probek: 13.04.2026 s g ‘
Probki pobrat: Pracownik PSSE w Bialobrzegach S S
Metoda pobierania probek PN-ISO 5667-5:2017-10 wr[iog‘ 1o
Nr protokotu pobrania prébek: HK.3210.1.2.2026 : Podeia
Data przyjecia probek 13.04.2026
Data rozpoczecia i zakoriczenia badan  13.-22.04.2026
Inne informacje dotyczace probek Stan probki (ek) nie budzi zastrzezen
Cel badania Przedlozenie wynikow jednostkom nadzorujacym (obszar regulowany prawnie)

Informacje dot. daty, godziny, miejsca i punktu pobrania probki sq zgodne = danymi podanymi przez Zleceniodawce. W niniejszym sprawozdaniu wyniki badan i
stwierdzanie zgodnosci ze specyfikacjq (jesli dotyczy) odnoszqg sig¢ wylqcznie do otrzymanej i badanej probki. Laboratorium nie ponosi odpowied=ialnosci za
informacje podane przez Zleceniodawce. Klienta poinformowano o wiasciwym sposobie pobrania prébki i o jego wphywie na waznos¢ wyniku. Laboratorium
podaje niepewnosc¢ dla wynikow, ktore po uwzglednieniu niepewnosci zawierajg wartos¢ parametryczng (dla okreslenia ich miarodajnosci). Niepewno$¢ wyniku
badania nie uwzglednia niepewnosci zwigzanej = pobieraniem probki.

Berz pisemnej zgody Kierownika OL sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.

Opis i identyfikacja probki:

Nr probki Godz. pobr. Ozn. klienta ~ Rodzaj probki i punkt pobrania

347/z 08:18 Bia- 01 Mieszkanie prywatne - kran w kuchni

Akt prawny: Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez lud=i (Dz.U. poz. 2294)

2. Wyniki badan fizykochemicznych Legenda: ™"~ nie badano
. Numer probki, wynik
Lp. Wskaznik, metodyka Jm P wy
347/z
1 |Bromodichlorometan mg/I < 0,005

PB-17-Al'wyd. 3 zdn.12.09.2019
Warto$¢ parametryczna: 0,015 mg/l
2 |Trichlorometan (chloroform) mg/I < 0,005
PB-17-Al wyd. 3 zdn.12.09.2019
Warto$¢ parametryczna: 0,030mg/1
3  |Trihalometany - ogdélem (suma THM)* _ pg/l <5
PB-17-Al wyd. 3 zdn.12.09.2019
Warto$¢ parametryczna: 100 pg/l
"B" - badania poza zakresem akredytacji PCA nr AB 563; (%) - norma archiwalna; "< liczba" - wynik ponizej granicy oznaczalnosci,

* Suma THM obliczana jest wedfug nastepujacych zasad:

1. Wartosci poszczegolnych THM-0w ponizej granicy oznaczalnosci przyjmowane s3 jako wartosci zerowe.

2. Jesli wszystkie wartosci poszczegdinych THM-0w sa ponizej granicy oznaczalnosci przyjmuje sie, Ze suma THM jest mniejsza niz 5 pg/l.

Sprawozdanie z badari zostato sporzadzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem osoby autoryzujacej. Wydruk jest informacia o
w/w sprawozdaniu z badari laboratoryjnych.

Autoryzowal wyniki:

badan benzenu, VOC,
THM, metali

mrinz. Leszek Becharzak KONIEC SPRAWOZDANIA

Dok g 1y elek icznie, POL-06-IT-02-F16, Data wydania 29.07.2024 Numer: LBW.347/2.2026 (Znak sprawy: LBW.9052.2.198.2026), Strona 1z 1



